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LEGENDA
ESTRUTURA METÁLICA, EXERCENDO FUNÇÃO DE CONDUTOR NATURAL

INDICAÇÃO DE CERCA METÁLICA

CONDUTOR DE COBRE NU APARENTE

CONDUTOR EM PERFILADO DE ALUMÍNIO APARENTE SEÇÃO # 70mm² .

CONDUTOR DE COBERTURA NATURAL, ABAIXO DAS TELHAS (VIGAS, TESOURAS, ETC). 

CONDUTOR DE COBRE NU ENTERRADO EXISTENTE

INDICAÇÃO DE SUBIDA, PASSAGEM, DESCIDA P/ ATERRAMENTO ATRAVÉS DAS ESTRUTU - 
RAS METÁLICAS.

INDICAÇÃO DE SUBIDA, PASSAGEM, DESCIDA P/ ATERRAMENTO ATRAVÉS DE CABO DE 
COBRE, SEÇÃO 35 mm² OU #50mm² - iMPLANTADO

INDICAÇÃO DE SUBIDA, PASSAGEM, DESCIDA P/ ATERRAMENTO ATRAVÉS DE CONDUTOR
 EXISTENTE

CAPTOR TIPO FRANKLIN EXISTENTE

CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO  h=35cm

CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO h=60cm

INTERLIGAÇÕES 

TELHA METÁLICA

TELHA FIBROCIMENTO

TELHA BARRO

LAJE IPERMEABILIZADA

POSTE METÁLICO DE ILUMINAÇÃO

INDICAÇÃO DE SUBIDA, PASSAGEM, DESCIDA P/ ATERRAMENTO ATRAVÉS DE PERFIL DE
ALUMÍNIO, DIMENSÕES 70mm².

CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO  h=35cm - EXISTENTE

CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO h=60cm- EXISTENTE

SALA DE BATERIAS

TANQUE 01

TANQUE 02

HVM PROJETOS INDUSTRIAIS

SALA DE BOMBAS DE VÁCUO

NINHO
FORTI+
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PROJETO DARWIN

SALA GERADOR

ÁGUA POTAVEL
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DET.1

NOTA2

NOTA1: ELEMENTOS  METÁLICOS  COMO  A  BASE  DE  SUSTENTAÇÃO  DAS  ELETROCALHAS,  ELETROCALHAS , 

MASTROS DE ANTENAS BEM COMO A PRÓPRIA ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DOS TELHADOS  PROXIMOS AS 
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02/JUN/23 JLR REGULARIZAÇÃO DO SPDA COM MEDIÇÕES DE CONTINUIDADE ELÉTRICA JLR JLR

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

PLANTA - DE 10033-001-   DESENHO    CONTENDO    O    SISTEMA    DE    ATERRAMENTO   EXISTENTE   COM   AS  

REGULARIZAÇÕES EFETUADAS NO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

 (SPDA) DA EMPRESA NESTLÉ, DATADO DE JUNHO DE 2023.

DOCUMENTO : RT 10033-001 - RELATÓRIO  TÉCNICO  CONTENDO   A REGULARIZAÇÃO EFETUADA NO SISTEMA DE 

DE  PROTEÇÃO CONTRA  DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)  NA  EMPRESA NESTLÉ , DATADO DE  

 DATADO DE JUNHO DE 2023.

DOCUMENTO : RT-10033-002 - RELATÓRIO  TÉCNICO  CONTENDO   DADOS DAS   MEDIÇÕES  DE  CONTINUIDADE  

ELÉTRICA   EFETUADAS    NOS   PONTOS  REGULARIZADOS  DO   SISTEMA   DE  PROTEÇÃO   CONTRA  

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  (SPDA)   EXISTENTE   NA  EMPRESA NESTLÉ,   QUE   NÃO  OBTIVERAM  

VALORES REGULAMENTARES EM ENSAIO ANTERIOR, DATADO DE MARÇO DE 2022.

REFERÊNCIAS:

PLANTA-IT-241-1020-Rev.B-MASTER PLAN CONTENDO O PROJETO DE AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS  DO PTAR OSMOSE,
SILO ESTOCAGEM PRÉ 03,CIP EVAPORADORES E BOMBONIERE DA FÁBRICA,  DATADO DE JANEIRO DE 2019.

PLANTA- DE 9509-001-DESENHO CONTENDO O SISTEMA DEATERRAMENTO  CONSTRUIDO COM AS MEDIÇÕES DE 

RESISTENCIA DE ATERRAMENTO DA EMPRESA DATADO DE SETEMBRO DE 2019.

PLANTA- DE 9509-002-DESENHO CONTENDO O SISTEMA DE CAPTORES CONSTRUIDO NA EMPRESA,DATADO DE

SETEMBRO DE 2019.

PLANTA- 301526.00.E-20E07-01-1-DESENHO CONTENDO OS PONTOS DE MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE ELETRICA 

 DO ATERRAMENTO  DA AREA EXTERNA DO ARRANJO EXISTENTE DA EMPRESA NESTLE , DATADO DE 

AGOSTO DE 2021.

PLANTA- DE 9843-001-DESENHO CONTENDO O SISTEMA DE ATERRAMENTO EXISTENTE COM AS  

REGULARIZAÇÕES EFETUADAS NO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  

(SPDA) DA EMPRESA NESTLÉ, DATADO  DE MARÇO DE 2022.

DOCUMENTO : RT 9843-003 - RELATÓRIO  TÉCNICO  CONTENDO   AS  MEDIÇÕES  DE  CONTINUIDADE  ELÉTRICA 

EFETUADAS  NO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)  EXISTENTE  

DOCUMENTO : RT 9843-002 - RELATÓRIO  TÉCNICO  CONTENDO   A INSPEÇÃO VISUAL EFETUADA NO SISTEMA DE 

DE  PROTEÇÃO CONTRA  DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) EXISTENTE NA EMPRESA NESTLÉ , 

 DATADO DE MARÇO DE 2022.

NA EMPRESA NESTLÉ, DATADO DE MARÇO  DE 2022.

PLANTA- DE 9843-002- DESENHO  CONTENDO  O  SISTEMA  DE  CAPTORES  EXISTENTES  COM  AS  

REGULARIZAÇÕES EFETUADAS NO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

 (SPDA) DA EMPRESA NESTLÉ, DATADO DE MARÇO DE 2022.

DOCUMENTO : RT 9843-001 - RELATÓRIO  TÉCNICO  CONTENDO   A REGULARIZAÇÃO EFETUADA NO SISTEMA DE 

DE  PROTEÇÃO CONTRA  DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)  NA  EMPRESA NESTLÉ , DATADO DE  

 DATADO DE MARÇO DE 2022.

 DESCIDAS DO SPDA  EXISTENTE  FORAM DEVIDAMENTE  INTERLIGADOS  ATRAVÉS DE PERFIL DE  ALUMINIO 

 #70mm²  OU CABO COBRE.

NOTA3: TERMINAL AÉREO REINSTALADO, CONFORME PROJETO.

NOTA.3

NOTA 1

#70

NOTA2: ELEMENTOS METÁLICOS COMO A BASE  DOS MASTROS DAS ANTENAS, DE EQUIPAMENTOS  E  DO CAPTOR 

 FRANKLIN  PRÓXIMAS  DA  MALHA  CAPTORA  FORAM  INCORPORADOS AO  SPDA  ATRAVÉS DE  PERFIL DE  

ALUMINIO COM SECÇÃO #70mm²  OU CABO DE COBRE ISOLADO. 
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DETALHES
SEM ESCALA

DETALHE 04: TERMINAL AÉREO  FIXADO 

FIXAÇÃO HORIZONTAL

TERMINAL AÉREO EM AÇO 
GALVANIZADO A FOGO H=300mm

REBITE 6,2x21 

CABEÇA SEXTAVADA ZINCADA
5/16 COM PORCA

 EM TELHADO METALICO

TELHADO

DETALHE 01: CONEXÃO COM PERFIL DE ALUMÍNIO
COM TERMINAL AÉREO SOBRE A ALVENARIA

TERMINAL AÉREO h 60 Cm / h 30Cm

PARAFUSO A. Atr. 3,9X32

BUCHA S-06 NYLON

PERFIL DE ALUMÍNIO #70mm²

ALVENARIA

DETALHE 02: CONEXÃO COM PERFIL DE ALUMÍNIO
 SOBRE A ALVENARIA

PARAFUSO A. Atr. 3,9X32

BUCHA S-06 NYLON

PERFIL DE ALUMÍNIO #75 mm²

ALVENARIA

DET. 05: CONEXÃO DESCIDA COM  MALHA CAPTORA EM 
PERFIL DE ALUMINIO SECÇÃO #70 mm²  

PLATIBANDA 

BUCHA S-06 NYLONPERFIL DE ALUMÍNIO 

PARAFUSO A. Atr. 3,9X32

ALVENARIA

REBITE 6,2x21 OU PARAFUSO
CABEÇA SEXTAVADA ZINCADO

5/16 COM PORCA

POLISELANTE

PERFIL DE ALUMÍNIO #70 mm²
IMPLANTADO

ALVENARIA

PERFIL DE ALUMÍNIO #70mm²

METÁLICO

PERFIL DE ALUMÍNIO 

PARAFUSO A. Atr. 3,9X32

PARAFUSO A. Atr. 3,9X32

ALVENARIA

PERFIL DE ALUMÍNIO 

ALVENARIA

PLATIBANDA METÁLICA

PARAFUSO A. Atr. 3,9X32

TELHADO METÁLICO

REBITE 6,2x21 OU PARAFUSO
CABEÇA SEXTAVADA ZINCADA

5/16 COM PORCA

DET. 07: INTERLIGAÇÃO DA DESCIDA COM MALHA CAPTORA 
EM PERFIL DE ALUMINIO SECÇÃO #70 mm²  

DET. 03: CONEXÃO COM  MALHA CAPTORA EM PERFIL
DE ALUMINIO SECÇÃO #70 mm²  

ALVENARIA

CABEÇA SEXTAVADA ZINCADA
5/16 COM PORCA

 #70 mm²

#70 mm²

 #70mm²

PERFIL DE ALUMÍNIO 

ALVENARIA

PLATIBANDA EM ALVENARIA

REBITE 6,2x21 OU PARAFUSO
CABEÇA SEXTAVADA ZINCADO

5/16 COM PORCA

FIXAÇÃO HORIZONTAL

TERMINAL AÉREO EM AÇO 
GALVANIZADO A FOGO H=300mm

PARAFUSO A. Atr. 3,9X32

TELHADO METÁLICO PERFIL DE ALUMÍNIO #70mm²

DET. 06: INTERLIGAÇÃO DA DESCIDA COM A MALHA CAPTORA 
EM PERFIL DE ALUMINIO SECÇÃO #70 mm²  

#70mm²

PARAFUSO 5/16X1"
REBITE 6,2X21 OU

COM PORCA

POLIURETANO

PARAFUSO A. Atr. 3,9X32

TERMINAL AÉREO h 60 Cm / h 30Cm

PERFIL DE ALUMÍNIO 

ALVENARIA

PLATIBANDA 

REBITE 6,2x21 OU PARAFUSO
CABEÇA SEXTAVADA ZINCADA

5/16 COM PORCA

FIXAÇÃO HORIZONTAL

TERMINAL AÉREO EM AÇO 
GALVANIZADO A FOGO H=300mm

PARAFUSO A. Atr. 3,9X32

TELHADO METÁLICO

DET. 08: INTERLIGAÇÃO DA DESCIDA COM MALHA CAPTORA 
EM PERFIL DE ALUMINIO SECÇÃO #70 mm²  

#70mm²

METÁLICA

PERFIL DE ALUMÍNIO 

ALVENARIA

PLATIBANDA EM ALVENARIA

FIXAÇÃO HORIZONTAL

TERMINAL AÉREO EM AÇO 
GALVANIZADO A FOGO H=300mm

PARAFUSO A. Atr. 3,9X32

TELHADO METÁLICO PERFIL DE ALUMÍNIO #70mm²

DET. 09: INTERLIGAÇÃO DA DESCIDA COM MALHA CAPTORA
EM PERFIL DE ALUMINIO SECÇÃO #70 mm²  

#70mm²

PERFIL DE ALUMÍNIO 
#70mm²

REBITE 6,2x21 

REBITE 6,2x21 OU PARAFUSO
CABEÇA SEXTAVADA ZINCADA

PARAFUSO A. Atr. 3,9X32

ALVENARIA

TELHADO METÁLICO

ESTRUTURA MATÁLICO DE SUSTENTAÇÃO

PERFIL DE ALUMÍNIO 

DET. 10: INTERLIGAÇÃO DA DESCIDA COM MALHA CAPTORA 
EM PERFIL DE ALUMINIO SECÇÃO #70 mm²  

GRADIL METÁLICO

REBITE
PERFIL DE ALUMÍNIO 

#70 mm²

DET. 11: INTERLIGAÇÃO DA DESCIDA COM MALHA CAPTORA 
EM PERFIL DE ALUMINIO SECÇÃO #70 mm²  

DETALHE 12 - INTERLIGAÇÃO DA DESCIDA CONECTADA 

ALVENARIA

PILAR
METÁLICO

PERFIL DE ALUMÍNIO #70 mm²
IMPLANTADO

PARAFUSO A. Atr. 3,9X32

REBITE 6,2x21 

ALVENARIA

TELHADO METÁLICO

REBITE 6,2x21 OU PARAFUSO
CABEÇA SEXTAVADA ZINCADA

FIXAÇÃO HORIZONTAL

TERMINAL AÉREO EM AÇO 
GALVANIZADO A FOGO H=300mm

DET. 13: CONEXÃO DESCIDA COM MALHA CAPTORA EM PERFIL
DE ALUMINIO SECÇÃO #70 mm²  

PERFIL DE ALUMÍNIO 
#70mm²

PERFIL DE ALUMÍNIO 

#70mm²

PERFIL DE ALUMÍNIO 

#70mm²

REBITE 6,2x21 OU PARAFUSO
CABEÇA SEXTAVADA ZINCADA

ESTRUTURA
METÁLICA

DET. 14: EQUALIZAÇÃO DE ESTRUTURA  METÁLICA COM MALHA 
CAPTORA EM PERFIL DE ALUMINIO SECÇÃO #70 mm²  

DET. 15: INTERLIGAÇÃO   DESCIDA COM MALHA CAPTORA
EM PERFIL DE ALUMINIO SECÇÃO #70 mm²  

FIXAÇÃO HORIZONTAL

TERMINAL AÉREO EM AÇO 
GALVANIZADO A FOGO H=300mm

ALVENARIA

TELHADO METÁLICO

ALVENARIA

PERFIL DE ALUMÍNIO 
#70mm²

PERFIL DE ALUMÍNIO 
#70mm²

REBITE 6,2x21 OU PARAFUSO
CABEÇA SEXTAVADA ZINCADA

PARAFUSO A. Atr. 3,9X32

TELHADO METÁLICO

PERFIL DE ALUMÍNIO 

ALVENARIA

PLATIBANDA METÁLICA

FIXAÇÃO HORIZONTAL

TERMINAL AÉREO EM AÇO 
GALVANIZADO A FOGO H=300mm

PARAFUSO A. Atr. 3,9X32

TELHADO METÁLICO

DET. 16: INTERLIGAÇÃO DA DESCIDA COM MALHA 
CAPTORA EM PERFILDE ALUMINIO SECÇÃO #70 mm²  

#70mm²

REBITE 6,2x21 OU PARAFUSO
CABEÇA SEXTAVADA ZINCADA

PARAFUSO A. Atr. 3,9X32

PERFIL DE ALUMÍNIO #70mm²

REBITE 6,2x21 OU PARAFUSO
CABEÇA SEXTAVADA ZINCADA

DET. 17: EQUALIZAÇÃO DE ESTRUTURA  METÁLICA COM MALHA 
CAPTORA EM PERFIL DE ALUMINIO SECÇÃO #70 mm²  

REBITE 6,2x21 OU PARAFUSO
CABEÇA SEXTAVADA ZINCADA

PARAFUSO A. Atr. 3,9X32

ALVENARIA

TELHADO METÁLICO

ESTRUTURA MATÁLICA DE SUSTENTAÇÃO

PERFIL DE ALUMÍNIO 

DET. 18: EQUALIZAÇÃO DE ESTRUTURA  METÁLICA COM 
DESCIDA EM PERFIL DE ALUMINIO SECÇÃO #70 mm²  

DET.16

DET.18

DET.17

ESTRUTURA
METÁLICA

ALVENARIA

PLATIBANDA METÁLICA

PERFIL DE ALUMÍNIO 
#70mm² PARAFUSO A. Atr. 3,9X32

REBITE 6,2x21 OU PARAFUSO
CABEÇA SEXTAVADA ZINCADA

DET. 19: INTERLIGAÇÃO DESNIVEL DE ALTURA  DA MALHA CAPTORA
EM PERFIL DE ALUMINIO SECÇÃO #70 mm²  

DET.19

PARAFUSO A. Atr. 3,9X32

ALVENARIA

ALVENARIA

PERFIL DE ALUMÍNIO 
#70mm²

#70

#70 #70

#70 #70 #70

#70

#70 #70

#70

#70
DET.8

#70
DET.7

CABINE DE MEDIÇÃO CEMIG

CAPTOR FRANKLIN

CAPTOR FRANKLIN

Gerador 01 Gerador 02 Gerador 03 Gerador 04 Gerador 05

DESCIDA DO SPDA

DESCIDA DO SPDA

DESCIDA DO SPDA

DESCIDA DO SPDA

DESCIDA DO SPDA

DESCIDA DO SPDA

DESCIDA DO SPDA

DESCIDA DO SPDADESCIDA DO SPDA

DESCIDA DO SPDA

DESCIDA DO SPDA

DESCIDA DO SPDA

À ESTRUTURA METÁLICA

CONEXÕES

NOTA.2

NOTA.2

NOTA.2

NOTA.2

#75

NOTA.2

GERADORES

PLANTA - 103478.01.E.21E07-01-41-  DESENHO   CONTENDO  O   PROJETO  ELETRICO  E   DETALHES  DO  SPDA 

CONSTRUIDO  NAS  INSTALAÇÕES  NA  ÁREA  DOS  GERADORES  DA  EMPRESA NESTLÉ , DATADO DE 
 22.08.2022.
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